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2/11 

Rauchmelder mit Sprachausgabe 
Meldegruppe/Meldernr. 

Rauchmelder mit Blitzleuchter 
Meldegruppe/Meldernr. 

2/11 

2/11 

2/11 

CO 

Rauchmelder mit Sprachausgabe 
und Blitzleuchte 
Meldegruppe/Meldernr. 

Rauchmelder mit Akustikein- 
richtung und Blitzleuchte 
Meldegruppe/Meldernr. 

CO-Melder 
Meldegruppe/Meldenr. 

Alle Brandfallsteuerungen EIN 

Hausalarm 

Auslöstaster der 
Stiegenhausentlüftung 

2/11 
Feuerwehr Blitzleuchte 

Schlüsselbox 
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B 
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Sicherheitsstiegenhaus druckbelüftet mit Angabe des Konzepts und Zusatzbezeichnungen 

A  Aufenthaltsk., R  Räumungsalarmk. B  Brandbekämpfungsk.,  

E  Erdgeschoß  /  D  Dachgeschoß,   /  K  Kellerhgeschoß  /   
K1, K2  2 Kellergeschosse  /  D1, D2  2 Dachgeschosse 

E 

2 

E 

2 

Stiegenhaus (brandschutztechn. nicht abgeschl., jedoch geschl.) mit Zusatzbezeichnungen 
E  Erdgeschoß   /   D  Dachgeschoß   /   K  Kellerhgeschoß 
K1,K2  2 Kellergeschosse   /   D1,D2  2 Daschgeschosse 

Offene Verbindungsstiege ohne brandschutztechn. Abschluss mit Zusatzbezeichnungen 
E  Erdgeschoß   /   D  Dachgeschoß   /   K  Kellerhgeschoß 
K1,K2  2 Kellergeschosse   /   D1,D2  2 Daschgeschosse 

Notleiter 
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Aufzug mit FW Vorrangschaltung u. Angabe Stockwerke 

Feuerwehraufzug mit Angabe der Entrauchungsvariante 
A Aufenthaltsk. 
R Räumungsalarmk. 
B Brandbekämpfungsk. 

Feuerwehraufzug ohne Angabe der Entrauchungsvariante 
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L FW 

XXX 

  

  

Lotsentreffpunkt Bereitstellungsraum für die 
Feuerwehr 

Absperrung 

Sammelplatz 

Fluchtfiltermaskendepot 
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Späne 

Kohle 

Leitungen, Trassen und Fördereinrichtungen, 
freiliegend m. A. d. Fördermediums 

Leitungen, Trassen und Fördereinrichtungen, 
gedeckt od. innenliegend m. A. d. Fördermediums 

A 
Löschwasserschott mit Angabe der Betätigungsweise 
A     automatisch 
M   manuell 

Werfer mit Bezeichnung u. Angaben: 
W  Wasserwerfer m.A. Fördermenge l/min 
S    Schaumwerfer m.A. Fördermenge l/min 
P    Pulverwerfer m.A. Ausstoßrate kg/s 

P
 2

0
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Grenze von Schutzzonen (z.B. Flüssiggaslager, 
Gefahrstofflager, etc.) 

Flexible Feuerschutzabschlüsse (z.B. Vorhang) 

Symbole Strahlenschutz 

div. Symbole d. Abhängigen Wasserversorgung 

Rampe (z.B. Evakuierung Rollstuhlfahrer) 
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Klar ausgewiesene Flächenangaben  für 
Bewegungsflächen der Einsatzfahrzeuge am 
Lageplan (z.B. bei befahrbaren Parkdecks) mit 
Angabe der statischen Festigkeit (z.B. 30t) 

Am Lageplan klare Fahrverbotsbereiche  
(nicht ausreichende Statik) 
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F P 
Standort Tragbarer oder fahrbarer Feuerlöscher 
K    Kohlenstoffdioxidlöscher 
P    Pulverlöscher (BK B,C) 
G   Pulverlöscher(BK A,B,C) 
PM  Pulverlöscher (BK D) 
W   Wasserlöscher 
F   Fettbrandlöscher  
S   Schaumlöscher 

D-1b 

C-2a 

Wandhydrant m. Angabe des Anschlusses u. Ausführungsart 
1a nasse LWA m. Wandhydrant ohne Wasserentnahme 

(Erste Löschhilfe) 
1b  nasse LWA m. Wandhydrant u. zusätzl. 

Schlauchanschlußstelle 
2a  nasse LWA m. Wandhydrant m. C-Festkupplung (1 

Entnahmestelle) 
2b.  nasse LWA m. Wandhydrant m. C-Festkupplung (2 

Entnahmestellen) 
3  nasse LWA m. Wandhydrant m. C-Druckschläuchen 
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Format DIN A2 sollte möglich werden 
Mindestgröße von Symbolen definieren  
(Schrifthöhe ist mind. 2,5mm) 
Symbole für Löschdecke / Löschbrause 
RAL Farben vorgeben (Rot  Rot) 

ÖN F 2031 
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Teilung der Brandschutzplandaten: 
 

• Brandschutzplan für den Feuerwehreinsatz 

 

• Brandschutzplan für Angaben der BMA 

(Bedienungsgruppenkarten) 
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Grundsätzlich ISO (DIN ISO) 23601, aber: 
wer berücksichtigt diese Norm, wenn es keine 
einschlägige TRVB gibt?     ("wo steht das?") 
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Es ist uns ein Anliegen, das in unseren Vorträgen  und 
Unterlagen generierte Wissen auch möglichst weit in Ihre 
Betriebe und Unternehmen zu bringen. Deshalb wird es 
Ihnen auch gestattet, Daten, Bilder, Grafiken aus diesem 
Vortrag und von der Internetseite der BSC Brandschutzcon-
sult Bautechnik GmbH in nicht komerzieller Weise für Ihre 
Funktion (BSB/BSW/ SFK/SVP/etc.) in Ihrem Unternehmen 
unter der folgenden Quellenangabe 
 

 Quelle: 
© BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st 
 

zu verwenden. Wir ersuchen Sie aber um Rücksicht auf die 
unzähligen Stunden und die finanziellen Aufwendungen, die 
für die Erarbeitung dieser Inhalte aufgegangen sind.  
 

Jede komerzielle Nutzung (z.B. Vortragstätigkeit gegen 
Entgelt, öffentliche Verwendung, u.dgl.) ist daher ohne 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung auf Grundlage 
Ihrer konkreten Anfrage mit den dazu erforderliche Fakten 
(Zeit und Ort des Einsatzes) nicht zulässig. 


