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Fluchtwegprobleme oder
Auffassungsunterschiede?

Beispiele aus der Praxis,
wie Vorkehrungen zur Sicherung
der Flucht eine Farce werden
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Brandschutz:

Cepyrie)mnnimveis:

Es ist uns ein Anliegen, das in unzahligen Vortragen transportierte Wissen maglichst
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zulassig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und
sonstige Inhalte aus den hier verdffentlichten Vortragen in nicht komerzieller Weise
fur Ihre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Inrem Unternehmen unter der

Quellenangabe:
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st
ZU verwenden!

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdriickliche schriftliche
Zustimmung auf Grundlage lhrer zu tatigenden Anfrage mit allen Ihrerseits dazu
erforderliche Fakten nicht zulassig.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schopfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedurfe ©

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Brandschutz:

Farmenisierung von Bauversehriitens oo
Ceselicher Aultrag aus cder Bavupredukienverorednung EU =)

Knopftef driicen
www.brandschutzconsult.at

Die Grundanforderungen an Bauwerke, die bei normaler Instandhaltung Uber
einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfillt werden mussen, sind.:

OIB-RL1

OIB-RL 2 und
2.1,2.2,2.3

OIB-RL 3

¥ Mechanische Festigkeit und Standsicherheit ¥

* *

- s

¥ Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 3

¥ Standsicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung ¥k OIB-RL4

- T —— = m

* Schallschutz *

= e - s

OIB-RL 5

¥ Energieeinsparung und Warmeschutz ¥ OIB-RL 6

- . T L

A ———

’
\

¥ Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen 3 in Erarbeitung

-

i BSC Brandschﬁt.«._;,_‘ﬁkylt Bautechnik GmbH http://www.bsc.st



Brandschutz:

Fearmenisicrung ven Bauversehrfiiiems i
Ceselicher Aulitrag aus der Baupredukienvererdnung cer EU =)

AUS Anhang | der EU=BPY

Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgefuhrt sein, dass

bel einem Brand

a) die Tragfahigkeit des Bauwerks wahrend eines bestimmten
Zeitraums erhalten bleibt;

b) die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch
Innerhalb des Bauwerks begrenzt wird,

c) die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke
begrenzt wird;

d) die Bewohner das Bauwerk unverletzt verlassen oder
durch andere Malihahmen gerettet werden konnen;

e) die Sicherheit der Rettungsmannschaften berltcksichtigt ist.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Mindestverschriiten itr Sicherhel und Cesundheiissechuiz in pr—
ArvefissiEiien (Basis Arbefisschutzidchilinie der EU 8U/SO1EWE) | =}

Knopftef driicen
www.brandschutzconsult.at

Artikel 6 - Allgemeine Verpflichtungen

¥ Zur Gewihrleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber dafiir Sorge zu tragen, dass ¥

3
¥

¥ die Arbeitsstitten sowie Anlagen und Einrichtungen ... instandge-
halten werden und festgestellte Mangel, die sich auf die Sicherheit und
die Gesundheit der Arbeitnehmer negativ auswirken kdonnten,
moglichst umgehend beseitigt werden 3

B B O PN

¥ die Arbeitsstitten sowie Anlagen und Einrichtungen ... zur
Gewabhrleistung angemessener Hygienebedingungen regelmaRig
gereinigt werden ¥

S e

¥ die Sicherheitseinrichtungen und -Vorrichtungen zur Verhiitung oder
Beseitigung von Gefahren ... regelmafig gewartet und auf ihre
Funktionsfahigkeit gepriift werden ¥

e SN
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Famenisicrung ven Bauverschriitem: L

Schie sindiogen

Ceselicher Aulitrag aus der Baupredukienvererdnung cer EU =)

Knogf i dricken

www.brandschutzoonsult.st

AUS Anhang | cder EU=-ASKR

4. Fluchtwege und Notausgange

4.1. Fluchtwege und Notausgange miussen frei von Hindernissen bleiben und auf
moglichst kurzem Weg ins Freie oder in einen sicheren Bereich fihren.

4.2. Alle Arbeitsplatze mussen bei Gefahr von den Arbeitnehmern schnell und in
grofter Sicherheit verlassen werden konnen.

4.3. Anzahl, Anordnung und Abmessungen der Fluchtwege und Notausgange richten
sich nach der Nutzung, der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstatten
sowie der hdchstmdglichen Anzahl der dort anwesenden Personen.

4.4. Turen von Notausgangen mussen sich nach aul3en 6ffnen. Tlren von
Notausgangen durfen nicht so verschlossen werden, dal} sie nicht leicht und
unmittelbar von jeder Person gedffnet werden kdnnen, die sie im Notfall
benutzen mifdte. Schiebe- und Drehtiren sind als Notttiren nicht zulassig.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:

Fearmenisicrung ven Bauversehrfiiiems i
Ceselicher Aulitrag aus der Baupredukienvererdnung cer EU =)

Knogf i dricken

www.brandschutzoonsult.st

AUS Anhang | cer EU=ASR

4. Fluchtwege und Notausgange

4.5. Fluchtwege und Notausgange als solche sind gemal den innerstaatlichen
Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 77 /576 /EWG (!) zu kennzeichnen.
Diese Kennzeichnung mufd an geeigneten Stellen angebracht und dauerhatft
sein.

4.6. Notausgange durfen nicht mittels eines Schliissels verschlossen werden.
Fluchtwege und Notausgange sowie die dorthin filhrenden Durchgange und
Turen dirfen nicht durch Gegenstande versperrt werden, so dal? sie jederzeit
ungehindert benutzt werden kbnnen.

4.7. Fluchtwege und Notausgange, bei denen eine Beleuchtung notwendig ist,
mussen fur den Fall, dal3 die Beleuchtung ausfallt, tber eine ausreichende
Sicherheitsbeleuchtung verfluigen.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH



Brandschutz:
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Fluchtwege und Noetausgange mussen frei von
Hindernissen bleiben und auf moglichst kurzem Weg \
ins Ereie oder in einen sicheren Bereich fuhren
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Fluchtwege 1 und tausgange mussen frei von
Hindernissen blell@e undﬁ’:auf moglichst kurzem Weg
ins Freie oder i in einen sicheren Bereich fiihren
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Fluchtwege und Netausgéinge USSR
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Fluchtwege und Notausgéngé mussen frei von
Hindernissen bleiben und auf moglichst kurzem Weg
ins Freie oder in einen sicheren Bereich fuhren
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Turen von Netausgengen missen sich nach auben
@fifin €N
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Notausgange mussen nach
aulBen offnen."Turen mljssenm

leicht und unmittelbar von o
jeder Person offenbar sein. *
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No_*tauisgénge miissen nach: Ben offn Turen
mussen leicht und unmlttell@ar\fon j'ede- Person
offenbar sein. Schiebe- und Dneht Sindunzulassig.



HOTEL VIENNA

IM BRANDFALI

IN CASE OF FIRE

IM BRANDFALL BITTE DEN HAKEN BENUTZEN,
UM DIE FLUCHTLEITER VON DER ZIMMERDECKE
ZU ZIEHEN.

IN CASE OF FIRE PLEASE USE THE HOOK
AND PULL DOWN THE EMERGENCY LADDER
SITUATED IN THE CEILING.

EN CAS D'INCENDIE PRIERE D'UTILISER
LE CROCHET POUR ABAISSER L'ECHELLE DE
SECOURS SITUEE AU PLAFOND.

IN CASO D'INCENDIO ADOPERARE IL GANCIO
PER ABASSARE LA SCALA DI EMMERGENZA
SITUATA NEL SOFFITTO.

= P
Notrausgange mussen nach “aulRen off.n.en Turen O
mussen leicht und unmlttelba*ﬁvon Jeder Person
offenbar sein. Schiebe- und Dre mnd unzuIaSS|g
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- maximale Kraft (N)

Bestandigkeit gegen: Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4

SchlieBkraft bzw. Kraft zur

Einleitung einer Bewe-

gung, :

Hochstwert (N) - 75 50 25 10

Handbetatigte Beschlage;

- maximales Moment (Nm) R 10 5 25 1

- maximale Kraft (N) Ry 100 50 o5 10

Fingerbetatigte Beschlage

- maximales Moment (Nm) D 5 2.8 15 1
B 20 10 6 4

N

keine Anforderung

Bedienkraftesnach EN |1

228N
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Notausgange mussen nach aulBen offnen. Turen 0O
mussen leicht und unmittelbar von jeder Person
offenbar sein. Schiebe- und Drehturen sind unzulassig.
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Fluehtwege unec Notrusgenge als selche sine gemmald
clen Innerstaetlichen Bestimmuneen 2ur Umsezung
cler Richtlinie 77 /576 [EWE (1) zu kennzZeichn@n.
Diese Kennzeichnune mub an geeigneien Siellen
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Fluchtwege und N@trausgange als solche sl
kennzeichnen. Di€Sg Kennzchnung MUl amn
geeigneten Stellen @ngebrachtfind*daticihaneseln



kennzeichnen. Diese Kennzeichnung mufl} an J
geeigneten Stellen angebracht und dauerhaft sein



kennzeichnen. Diese Kennzelchnung mul an

FIJchtwege und Notausgéngels solche sind zu
geeigneten Stellen angebracht und dauerhaft sein J



Fluchiwege und Netausginge BRKACL Orientation
alsselchiE sind zu kennzeichnend TULELLEENE -

Diese Kennzsichnung mub amn in Orientation
gecigneicn Stellen angebrachi Bodennahe
Uhel caucrhait sein 29 Fluchtwegkennzeichnung
" mittels Laserprojektion /

- Innovativ
L Bt - Auffallig
¥ 0 _Flexibel |
% - Kostenglnstig
- Keine Abnutzung :
- Einfach zu installieren
- Uber 4 Stunden Nachleuchtdauer
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Fluchtwege"uh_:ﬂd_"N’étauégénge als solche sind zu
kennzeichnen. Diese Kennzeichnung muBan
geeigheten Stellen angebracht und dauerhaft sein.




Fluchtwege und Notausgange als solche sind zu
kennzeichnen. Diese Kennzeichnung mul} an
geeigneten Stellen angebracht und dauerhaft sein
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Meisterbetrieb fir E/eklrorechmk Elekrromk

Reparatur - Wartung - Installation Erwin Schwarz

®  Elektronischer Geriite Aug 18, 8410 Wikdon

® Empfangsaniagen fir TV Mobil: 0664 / 81 66 668

= Computersysteme Fax 03182/52 532

. K ﬂuvdl« tomaten E-mail: setronik@inode.at

Web: www.set ik.at
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Fluchtwege und'Notausgange als Solche sind zu
kennzeichnen. Diese [K{@[mﬂ@[hﬁn muf an
geeigneten Stellen angebracht und dauerha'ft sein
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Notausgange duiirfen nicht mittels eines Sc¢hliissels) 4
verschlossen werden.
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179 Notausgangsbeschiliag
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verschlossen werden.




Notausgange dur
verschlossen Werden e ¥
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Notausgange du‘rfe ‘nicht mittels eines Schliissels \

' V/&Iossen werden. ' e



Notausgange durfen nicht mittels eines Schlussels
verschlossen werden.






Durchgangs-
sicherung

je durfen nicht mittels eines Schltissels |
verschlossen werden.
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verschlossen werden.
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Brandschutz:

Fluchtwege unel Netausereinee, ol clenen @ihe
Beleuchtune netwenelle) ist, mussen wr cen Fall,
clalf cie Beleuchtune ausiEllt, Uoer @ine
ausreichence Sicherheisheleuchtung Verilgen.
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Fluchtwege und Notausgange mussen uber eine
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung verfugen.



@[hﬁweg@ undf tausange mussen uber eine
usrelcde Slherheuchtung verfugen. &




. .~
iwowner |
Sondo oine SMS m ) 0
o o Nummor 00001 L) :‘l-ﬂ
um 1y dieses Foto 2u

7
f

v

Fluchtwege und Notausgange mussen tber eine
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung verfugen.
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hler ca. 50 cm

VERHALTEN IM BRANDFALL

i FIhtwege und Notausgange mussen uber elne
-"-»%5 relchende Sicherheitsbeleuchtung verfugen
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Fluchtwege und Notausgange mussen uber eine

ausreichende Sicherheitsbeleuchtung verfugen.




ausreichende:’Sichenhtsbeleuchtung verfugen.
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Fluchtwege und Notausgange mussen uber éjne
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung verfugen.
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Fluchtwege und Notausgange musser “eine
ausrelchendeherheltsbeleuchtun .



1 ausreichende Sicher




AosehlieRence Stiloluiie

Uie Tiefgaragenrampe darf
auller zur Verwendung |

als Fluchtweg
nicht bentfzf werden
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