
Anhang 3 Überprüfungsprotokoll (normativ)

Objekt: 

Adresse: 

Nutzung:

Anzahl der installierten Rauchwarnmelder gemäß ÖNORM EN 14604:  Type: 

CE-Nummer:

Stromversorgung: ⧠ Akkumulatoren ⧠ Batterien, Type: ⧠ Netzversorgung über das öffentliche Netz

Überwachte Bereiche: 

Die Rauchwarnmelder sind im Sinne der TRVB 122 S vernetzt     ⧠ ja  ⧠ nein

Es erfolgt eine Warnung aller überwachten Bereiche bei Alarm eines Melders   ⧠ ja  ⧠ nein

Es wird hiemit bestätigt, daß die Planung und der Einbau der Rauchwarnmelder der TRVB 122 S 13  
entspricht.

Die Bestimmungen der OIB RL 2 bzw. 2.3 hinsichtlich der zu überwachenden Bereiche sind eingehalten.           ⧠ ja  ⧠ nein

Die Rauchwarnmelder wurden am  einer Funktionsprobe unterzogen und am  in 
Betrieb genommen.

Herr/Frau  wurde(n) über die Funktionsweise, die Warn- und 
Störeinrichtungen sowie das Zeitintervall des erforderlichen Akkumulatortausches informiert.

Ausführendes Elektroinstallationsunternehmen:

(Firmenmäßige Fertigung inkl. Stempel und Unterschrift)

 
(Ort und Datum)

Hinweis: Das Überprüfungsprotokoll kann auch in elektronischer Form ausgefüllt und übermittelt werden.
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